
kWh

230/400

R40-40 40A 250V

S301 B6A

Czujnik zmierzchu

AZH

N

N

istn. SON na słupie stacji nr  04-0086

2xS301

C25A

S303

C40A

SVN413

N

Corax 3

2x230/400V

LY 4x16mm2

zasilanie ze stacji

AsXSn 2x25mm² ul. O.H. Koźmińskiego

AsXSn 2x25mm² ul. Płońska

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 1

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 2

Proj. lampa

2xLED/32LED

NR 3

Proj. lampa

2xLED/32LED

NR 4

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 3/18m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 34/37m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 31/34m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 30/33m

Proj. lampa

2xLED/32LED

NR 5

Proj. lampa

2xLED/32LED

NR 6

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 7

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 8

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 32/35m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 32/35m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 33/37m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 42/45m

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 9

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 10

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 11

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 12

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 40/43m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 40/43m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 44/47m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 42/45m

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 13

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 14

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 15

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 16

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 32/35m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 35/38m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 31/34m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 23/26m

Proj. lampa

2xLED/32LED

NR 1.1

Proj. lampa

2xLED/32LED

NR 1.2

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 1.3

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 1.4

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 32/35m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 32/35m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 29/32m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 33/36m

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

2xLED/32LED

NR 1.5

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

2xLED/32LED

NR 1.6

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 1.7

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 1.8

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 22/25m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 33/36m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 32/35m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 37/40m

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 1.9

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 1.10

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 1.11

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Proj. lampa

LED/32LED

NR 1.12

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 43/46m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 40/43m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 43/46m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 42/45m

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

SV 19.25

BiWts 10A

Istn. lampa uliczna

30m

30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 30m

Złącze z

gniazdkiem

jednofazowym

zlokalizowany na

rondzie

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 13/15m

11m

ASA 280-5-BO

Ruz≤10Ω

R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω

R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 38/53m

proj. linia YAKXs

4x35mm²- 13/25m

D01/E14

6A TB-2

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-2

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

D01/E14

6A TB-1

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

D01/E14

6A TB-2

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

D01/E14

6A TB-2

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

D01/E14

6A TB-2

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

D01/E14

6A TB-2

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

D01/E14

6A TB-2

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

Y
D

Y
 
3
X

2
,
5

D01/E14

6A TB-2

Zakład Robót Elektrycznych JANTAR s.c.

05-092 Łomianki ul. Rolnicza 247.   tel/fax (0-22)751-38-48

 inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A, oddział Warszawa RE Legionowo

 obiekt: Budowa linii oświetleniowej

 adres: Zakroczym dz. 51/1, 50/1, 41/7obr. 01-01, dz. 29 obr. 01-02 , dz.

69, 23, 83/3, 83/2, 1/4 obr. 01-07, dz. 32, 31/13, 31/28, 31/36, 31/34,36,

31/31 obr. 01-08 Zakroczym ul. O.H.Koźmińskiego gm. Zakroczym

 nazwa rys. Schemat zasilania

data: 09.2017
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